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Famille de produits ou procédés : Semelle filante en béton renforcé de fibres
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Description
Préciser que lorsque le niveau du bon sol le nécessite, l’entreprise réalisera en première phase le coulage d’un gros béton de rattrapage (en général C20/25 selon environnement). Dans le cas contraire, un béton de propreté est nécessaire.
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